Cueillette de données

Mesure des taux de dioxyde de carbone (CO2), I'numidité relative (HR) et la

Education
Québec S5

température (T)

Année scolaire 2020-2021

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent étre sélectionnées et doivent étre complétées pour que I'outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le
bouton « Validation » qui se trouve au début ou a la fin pour indiquer que la saisie du batiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain batiment.

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ECOLE ET LA COLLECTE DE DONNEES

2.1 Identification du batiment

Code-batiment | 884011

Nom du batiment Mount Bruno
Adresse 20, rue des Peupliers Ouest
Municipalité Saint-Bruno-de-Montarville

2.2 Caractéristique du batiment

Nombre de classes totales 13|

Type de ventilation 1- Naturel ‘

2.3 Information sur I'heure d'ouverture de la ventillation mécanique du batiment et les conditions météorologiques extérieurs

Mesure extérieure Informations provenant du site de Météomédia
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3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 a 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée 1
Identifiant de la classe 108
Niveau scolaire du groupe Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m?) 64
Type de fenétres Bascule
Nombre de fenétres ouvrantes 6

v _.‘_. '. ) . '_:._'"_._. 0 es aprés l'ouverture

s e Eie

Heure de la mesure 8:15 9:00 9:20
Nombre d'occupants 20 20 20
Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes
Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 1 2 1
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 10 45 20
% d'ouverture moyen des fenétres 10 25 10
Taux de CO, (ppm) 748 1161 972
Humidité relative (%) 15 18 17
Température (°C) 21 20 19

3.2 Salle de classe

Moment de la journée 1
Identifiant de la classe 114
Niveau scolaire du groupe Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m?) 62
Type de fenétres Bascule
Nombre de fenétres ouvrantes 6

vant Io debut du e U do la periede de oo 0 es apreés l'ouverture

s e EE

Heure de la mesure 8:17 9:04 9:24
Nombre d'occupants 18 18 18
Ouverture de la porte et des vasistas Porte ouverte Porte ouverte Porte ouverte
Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 2
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 20
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 25
Taux de CO, (ppm) 723 1548 1080
Humidité relative (%) 26 27 19
Température (°C) 21 20 18




3.3 Salle de classe

Température (°C)

Moment de la journée 1
Identifiant de la classe 214
Niveau scolaire du groupe Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m?) 63
Type de fenétres Bascule
Nombre de fenétres ouvrantes 6

vant Io debut du e U do la periede de oo 0 es apreés l'ouverture

s e EE
Heure de la mesure 8:28 9:08 9:34
Nombre d'occupants 12 12 12
Ouverture de la porte et des vasistas Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes Porte et vasistas ouvertes
Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 4
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 20
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 75
Taux de CO, (ppm) 989 1222 1062
Humidité relative (%) 28 24 22
19 21 20

3.4 Salle de classe

Température (°C)

Moment de la journée 1
Identifiant de la classe 203
Niveau scolaire du groupe Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m?) 72
Type de fenétres Bascule
Nombre de fenétres ouvrantes 8

vant Io debut du e U do la periede de oo 0 es apreés l'ouverture

s e EE
Heure de la mesure 9:00 9:30 9:50
Nombre d'occupants 23 23 23
Ouverture de la porte et des vasistas Vasistas ouverte Vasistas ouverte Vasistas ouverte
Nombre de fenétres ouvertes lors de la mesure 0 0 1
Temps d'ouverture des fenétres (durée en min) 0 0 20
% d'ouverture moyen des fenétres 0 0 10
Taux de CO, (ppm) 1216 1679 1560
Humidité relative (%) 22 21 25
21 21 21




